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 و دامنه کاربرد هدف -1

هدف از تهیه این مستند شناسایی و تعیین مستندات طراحی مرکزداده است که باید از طرف متقاضی 

اسناد و  انطباق ارزیابیکننده ارائه شود تا بخش اول ممیزی که بندی به نهاد گواهیممیزی و رتبه

 مدارک طراحی با معیارهای مد نظر است انجام شود.

که می تواند در  این مستندمستندات درخواست شده در جداول  دیبا یبندنامه ردهیگواه انیمتقاض

پس از بررسی تا  ندی( ارائه نماC.Bکننده ) یرا به نهاد گواهاز اسناد باشد ای قالب یک سند یا مجموعه 

 یابیارز یارهایمع هیبر پا شدهدرخواست شود. مستندات نییتع یرده مرکزداده متقاض، آنهاو ارزیابی 

 است.  شدهتعیین  ANSI/TIA-942-B-2017استاندارد 

  ختصاراتاها و م، واژهیمفاه -2

 شود. خاصی استفاده نمی اصطلاحاز در این سند 

  منابع و مراجع -3

 است:زیر مراجع و منابع مورد استفاده در این سند به شرح 

• ANSI/TIA-942-B-2017: Telecommunications Infrastructure Standard for Data 
Center 

  ANSI/TIA-942-Bاستانداردهای ارجاع شده در متن استاندارد   •

 به شناسه ANSI/TIA-942-B-2017بر استاندارد  یمبتن مراکزداده یابیارز یارهایمعمستند   •
DCAS-CAC-GNR-D0C-TIA942 B Standard Criteria-V1.1  

• EPI Draft Document List, October 26, 2020 
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  یبندارتباطات شبکه و هممستندات  -4

 4 رده 3 رده 2 رده 1 رده شرح اریمع کد مستند کد
Net-1 1-2-4 ،2-2-4 

3-2-4 ،1-7-4 

8-4 ،1-12-4 

1-13-4 ،2-13-4 

21-4 

1-5-T-1 ،1-5-T-3 

1-5-T-5 ،1-5-T-6 

1-5-T-7 ،1-5-T-8 

1-5-T-10 

بندی کابل کشی مخابراتی و نقشه هم

ها، شبکه مرکزداده شامل حوضچه

، IDA ،HDA ،MDAهای ورودی،اتاق

ZDA ،EDA ،HC  وMC مسیرهای ،

عمودی مربوط به اتاق کامپیوتر و 

تمامی ساختمان شامل مشخص شدن 

ها، بستر عبور و سطح نصب کابل

 دهنده تنوع مسیرها نشان

+ + + + 

Net-2 17-4 

1-19-4 

1-5-T-2 

1-5-T-4 

کشی نقشه مسیرها و بسترهای کابل

ها، شبکه و برق مرکزداده شامل سینی

 ها  سبدها و داکت

+ + + + 

Net-3 2-12-4 (23و) 

4-12-4 ،5-12-4 

6-12-4 

4-13-4 ،5-13-4 

1-15-4 

های مسی، مستند مشخصات کابل

 کواکسیال و فیبرنوری مرکزداده
+ + + + 

Net-4 1-28-4(2) 

1-5-T-9 

ها و مستند مشخصات فنی سوئیچ

 روترها 
+ + + + 

Net-5 1-4-4 ،10-4-4 

11-4-4 ،9-4 

1-11-4 ،6-11-4 (2) 

2-12-4 (1)، 3-13-4 

1-14-4 ،2-14-4 

1-16-4 ،1-18-4 

2-19-4 ،22-4 

23-4 ،27-4 

1-5-T-11 

1-5-T-13 

 مستندات رعایت الزامات استانداردها: 

ANSI/TIA-569-D ،ANSI/TIA-

568.0‐D  
ANSI/TIA-568.4-D ، 
ANSI/TIA-568.2-D 
ANSI/TIA-568.3-D ،ANSI/TIA-

606-C 

+ + + + 
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 فضا، معماری و سازهمستندات  -5

 4 رده 3 رده 2 رده 1 رده شرح اریمع کد کد مستند
Arc-1 6-4-4 

2-11-4 ،3-11-4 

4-11-4 ،5-11-4 

6-11-4، 3-19-4(2) 

2-20-4، 2-5-A-22 

2-5-A-23، 2-5-A-58 

3-5-E-29 

مرکزداده شامل تجهیزات کلیه  نقشه چیدمان

کف و ها، تابلوهای برق، کنندهها، خنکرک

 مهم زاتیتجه گرید و ها، سینیسقف کاذب

  اتاق داخل

+ + + + 

Arc-2 2-5-A-1 ،2-5-A-2 

2-5-A-3 ،2-5-A-4 

 + +   مستند انتخاب محل مرکزداده

Arc-3 2-5-A-5 ،2-5-A-6 

2-5-A-7 

 + +   ی )پارکینگ( شهر خدمات نیتام مستند

Arc-4 2-5-A-8  )مستند اعلام مشاغل )خطرناک یا غیرخطرناک

 دیگر ساکنان ساختمان مرکزداده 

 + + + 

Arc-5 2-3-4 

2-4-4 ،3-4-4 

7-4-4 ،1-6-4 

10-4 

2-5-A-21 ،2-5-A-29 

2-5-A-31، 2-5-A-32 

2-5-A-33 ،2-5-A-35 

2-5-A-38 ،2-5-A-39 

2-5-A-43 ،2-5-A-46 

2-5-A-47 

2-5-A-48 ،2-5-A-49 

2-5-A-50 ،2-5-A-51 

نقشه معماری عمومی ساختمان مرکزداده 

 های زیر:شامل اتاق

، لابی، NOC، امنیت، MDAارتباطات ورودی، 

خوان امنیتی، ژنراتور، مخزن سوخت، پیش

UPS ،تجهیزات خنک کننده، راهرو خروج ،

بارانداز، سرویس بهداشتی و اتاق استراحت، 

 راهرو ورودی ساختمان، مکان بارگیری، الزامات

 معماری سرکوب حریق 

+ + + + 

Arc-6 5-4-4 (13الی ) 

3-5-E-31 

مستند مشخصات فنی درها و بازشوهای 

 ای شیشه
+ + + + 

Arc-7 2-5-A-20 ها در مستندات عایق بندی دیوارها، کف و سقف

 مقابل بخار 

 + + + 

Arc-8 2-5-A-70 ،2-5-A-71  محاسبات سازه و فوندانسیون برای حداقل

 تحمل بار مرکزداده )کیلو پاسکال(
+ + + + 

Arc-9 9-4-4 

2-5-A-63 

 + + + + محاسبات لرزش سازه مرکزداده  
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 4 رده 3 رده 2 رده 1 رده شرح اریمع کد کد مستند

2-5-A-64 

Arc-10 2-5-A-65  طراحی سازه  نانیاطمضریب محاسبات

 (  I=1.5ساختمان مرکزداده )

 + + + 

Arc-11 2-5-A-66 

2-5-A-68 

2-5-A-69 

ها یا قسمت مستندات مربوط به اتصال پایه

های ها و لولهها، سینیها و قفسهفوقانی رک

عبور کابل و نحوه مهار مسیرهای مهم کابل و 

 های بخش مکانیک لوله

 + + + 

Arc-12 2-5-A-72 ،2-5-A-73 

2-5-A-74 ،2-5-A-75 

2-5-A-76 

ساختمان  ییمستندات مشخصات اجرا

  مرکزداده
+ + + + 
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 یکیالکتر هایسامانه مستندات  -6

 4 رده 3 رده 2 رده 1 رده شرح اریمع کد کد مستند
Elec-1 15-4-4 ،2-5-A-52 

2-5-A-53 ،2-5-A-54 

3-5-E-14 ،3-5-E-15 

3-5-E-32 

کلیه تجهیزات محاسبات بار الکتریکی 

 مرکزداده شامل:

، باتریبرق ورودی، ژنراتور، برق بدون وقفه، 

های فناوری اطلاعات و کنندهمصرف

  پشتیبان

+ + + + 

Elec-2 14-4-4 ،2-5-4 

2-6-4 

 (4و3و1)1-28-4

3-5-E-1 ،3-5-E-2 

3-5-E-5 ،3-5-E-6 

3-5-E-13 ،3-5-E-18 

3-5-E-19 ،3-5-E-20 

3-5-E-2 ،3-5-E-23 

3-5-E-26 ،3-5-E-33 

3-5-E-30 ،4-5-M-8 

4-5-M-10،4-5-M-12 

 برق مرکزداده  یطراحکامل نقشه 

 Power( و )Riser Diagram)شامل 

Floor Plan)، هم  ،ینقشه تک خط

 حفاظت از صاعقه، ن،یو اتصال زم 1بندکردن

 ،هاو باطری زاتیتجه ییو جانما دمانیچ

EPOو انواع روشنایی  ، مشخصات تابلوها 

+ + + + 

Elec-3 4-4-4  مستند محاسبات و چیدمان روشنایی + + + + 
Elec-4 3-5-E-3  مستند محاسبات اتصال کوتاه، حفاظت در

 برابر صاعقه، اتصال زمین و برق گیر

  + + 

Elec-5 3-5-E-4 

3-5-E-17 

شخصات فنی تجهیزات برقی و بخش برق م

 دیگر تجهیزات 

 + + + 

Elec-6 3-5-E-9 ،3-5-E-10 

3-5-E-11 ،3-5-E-12 

 UPS (N ،N+1مستند افزونگی و توپولوژی 

 (   2Nیا 
+ + + + 

Elec-7 1-20-4 (2 ،)24-4 

3-5-E-22 

 + + + + ANSI/TIA-607-Cمستند رعایت استاندارد 

Elec-8 3-5-E-34 ،3-5-E-35 

3-5-E-36 

 + + +  بانک بار الکتریکی  اتمستند

Elec-9 3-5-E-24 ،3-5-E-25 

3-5-E-37 ،3-5-E-38 

3-5-E-39 

و فیوزهای  UPSمستندات آزمایش ژنراتور، 

 اندازیتابلو برق در سطح اجزاء و در زمان راه

   EPOو 

 + + + 

                                                      
1 Bonding 
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 4 رده 3 رده 2 رده 1 رده شرح اریمع کد کد مستند
Elec-10 3-5-E-40 ،3-5-E-41 

3-5-E-42 

مستندات تعمیر و نگهداری شامل کارکنان، 

 اقدامات پیشگیرانه و آموزش
 + + + 
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 ( یشی)سرما یکیمکان سامانه مستندات  -7

 4 رده 3 رده 2 رده 1 رده شرح اریمع کد مستندکد 
Mech-1 1-3-4  مشخصات گردش هوای مورد نیاز تجهیزات مرکزداده و

  مستند تأمین این میزان گردش هوا 
+ + + + 

Mech-2 12-4-4 

13-4-4 

17-4-4 

1-5-4 

2-28-4 

4-5-M-1 

4-5-M-2 

4-5-M-3 

4-5-M-4 

4-5-M-5 

4-5-M-9 

4-5-M-11 

4-5-M-13 

4-5-M-14 

 Flow)نقشه طراحی و اتصالات سرمایش مرکزداده 

Diagram)  ،که شامل منبع تأمین آب، مخزن ذخیره

، فشار کننده، خروجیساز، مبرد، متراکمکشی رطوبتلوله

و دیگر موارد لازم بوده که دارای نشانگرها و شیرها  مثبت

 های ساختمان. نیز باشد. همچنین مسیرتمامی لوله

+ + + + 

Mech-3 4-5-M-6  مستندات رطوب ساز مستقر در اتاق کامپیوتر  + + + 

Mech-4 4-5-M-15 

4-5-M-16 

 + + + +  سوخت ژنراتورمستندات طراحی مخزن ذخیره 
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  تیامنو  ایمنیمستندات  -8

 4 رده 3 رده 2 رده 1 رده شرح اریمع کد کد مستند
Sec-1 2-5-A-41 ،4-5-M-18 

4-5-M-19 ،4-5-M-20 

4-5-M-21 ،4-5-M-22 

نقشه و مستندات سامانه اعلام و اطفاء 

ها، ها، نازلحریق با گاز و آب شامل لوله

سنسورها، سیلندرهای گاز و پنل 

 کنترلی اعلام و اطفاء حریق 

+ + + + 

Sec-2 1-1-4 ،16-4-4 

25-4 

2-5-A-19 

 

مستند تاییدیه آتش نشانی برای تطابق 

یا هر استاندارد جایگزین  NFPA 75با 

و )تدوین شده توسط مرکزداده( 

ANSI/TIA-569-D  بخش(Fire 

stopping) 

+ + + + 

Sec-3 2-5-A-10 ،2-5-A-11 

2-5-A-12 ،2-5-A-13 

2-5-A-14 ،2-5-A-15 

2-5-A-16 ،2-5-A-17 

2-5-A-18 ،2-5-A-27 

2-5-A-28 ،2-5-A-30 

2-5-A-34 ،2-5-A-36 

2-5-A-40 ،2-5-A-42 

2-5-A-44 ،2-5-A-45 

مستندات مطابقت تحمل آتش درجه 

 ها شامل:بندی شده و جداسازی مکان

دیوارهای داخلی و پیرامونی با توجه به 

مقررات داخلی مجاز حداقل شامل 

های های کامپیوتر، سیستماتاق

 ، ورودی ارتباطات UPSپشتیبان، 

+ + + + 

Sec-4 5-4-4 (4) ،26-4 

2-5-A-55 

 + + + + برنامه امنیت فیزیکی مرکزداده 

Sec-5 18-4-4 

2-5-A-56 ،2-5-A-57 

نقشه طراحی سامانه کنترل تردد 

 مرکزداده 

+ + + + 

Sec-6 2-5-A-37 ،2-5-A-59 

2-5-A-60 ،2-5-A-61 

2-5-A-62 ،3-5-E-27 

نقشه، مشخصات و تنظیمات سامانه 

 دوربین مداربسته مرکزداده 
 + +  

Sec-7 3-5-E-28 ،3-5-E-16   سامانه نظارت و اطلاع رسانی  + + + 

 


